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项目概况
项目名称

华南师范大学石牌校园中区1号教师宿舍外供电工程设计施工总承包（EPC）

项目位置

广州市广东省广州市天河区中山大道西55号华南师范大学内

项目建设单位

本项目建设单位为华南师范大学

项目建设规模

中区新建教师1号宿舍楼新装800KVA，原有心理学院由原来的1*800KVA增容至1*1250KVA。

项目现状

项目现状

华南师范大学计划在教工宿舍中区21栋北边新建中区教师1号宿舍楼，该宿舍楼目前正在建设中，暂无10kV电力接入。

生化楼（现为心理学院）配电房现容量为800kVA，配电房内有KYN高压柜3台，直流屏1台，800kVA变压器1台，低压柜9台。

设计依据及标准

现行技术标准与规范

包括但不限于：

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013　

《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008　

《低压配电设计规范》GB 50054-2011　

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018　

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011　

《中低压配电网改造技术导则》DL-T 599-2016　

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062－2008　

《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018　

《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2020　

中国南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集（2018版）

广州供电局10kV及以下客户受电工程施工图深化设计内容及深度要求（2016版）

广州供电局中压配网电缆及光缆走廊规划原则（2019年修订版）

广州供电局业扩工程接入系统管理及技术暂行规定

建设单位提供的有关资料

建设单位提供本项目的初步设计方案图（详见附件“中区教师1号宿舍楼新装1X800kVA+心理学院增容至1250kVA专变工程设计方案图”），施工图需在此初步方案的基础上进行深化设计。

设计范围和内容

设计范围

本项目施工图深化设计范围主要包括：由电源点至低压房低压配电柜，包括但不限于：

按要求对专用配电房进行土建设计；

按要求对新装高低压配电柜、变压器等设备进行选型及设计；

从电源点到低压房的高、低压电缆（或母线槽）大小选型；

从电源点到低压房的高、低压电缆（或母线槽）敷设安装路由及电力走廊设计等。

设计工作内容

本项目施工图深化设计工作内容主要包括：

根据业主和供电局双方要求和规范完成施工图深化设计；

办理施工图送审供电局手续，保证施工图通过供电局审查；

项目实施期间相应的技术支持等相关服务。

设计重难点
本项目施工过程涉及到停电,施工图深化过程中须从设计角度出发，提出供保电的可行性方案，要求尽量减少停电次数和每次停电的时间。另外，停电时需对下用电点进行保供电，包括：手球馆、西区学生宿舍（星河楼）、文科楼、西六学生宿舍、图书馆、生命科学楼、华师实验中心、心理学院、华师大酒店、一课、心理学院、华师实验中心、信息光电子科技学院等。
交付相关设计成果
1、设计人须在施工开工前提交施工图蓝图3套给建设单位。

