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1. [bookmark: _Toc202341159][bookmark: _Toc526333695][bookmark: _Toc506189330]
2. [bookmark: _Toc31160]项目概述
1.1 [bookmark: _Toc480734715][bookmark: _Toc482884201][bookmark: _Toc489025171][bookmark: _Toc12595093][bookmark: _Toc93479858][bookmark: _Toc18185]工程地点
1.1.1项目的实施地点位于广州市暨南大学番禺校区内。
1.2 [bookmark: _Toc6508][bookmark: _Toc12595094][bookmark: _Toc480734717][bookmark: _Toc489025172][bookmark: _Toc482884202][bookmark: _Toc93479859]投标产品必须能够在下列条件下正常使用
1.2.1自然环境
（1）亚热带海洋性气候，降雨多，轻度盐雾腐蚀。
（2）使用广州高程基准；
其中，教学科研A组团 ±0.000 相当于绝对标高为 22.30； 
学生宿舍T6T7栋 ±0.000 相当于绝对标高为27.50；
食堂N-2栋 ±0.000 相当于绝对标高为20.30。
（3）环境温度-10℃～+50℃。
（4）环境相对湿度40％～100％。
（5）地震烈度≤7度，属于构造较稳定区。
（6）电源：三相五线制380V/50Hz压波动±10％。
1.2.2工作环境：室内使用
1.2.3运行强度：每天工作14小时，每周7天（具体以业主实际使用为准）。

3. [bookmark: _Toc5782156][bookmark: _Toc27953][bookmark: _Toc93479863][bookmark: _Toc202341160][bookmark: _Toc12595095][bookmark: _Toc489025173][bookmark: _Toc482884203][bookmark: _Toc480734719][bookmark: _Toc93479860]招标范围
2.1 [bookmark: _Toc25415]招标内容
2.1.1本项目内电梯设备及随机附件的设计、制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、安装、调试、验收（包括政府有关单位的验收）、验收后的移交(含发包人移交给使用单位后到相关政府部门办理的变更使用主体更名手续)、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、质保期保障、取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》及其他相关服务内容，电梯井道及六方对讲系统等深化设计，须经由设计院、监理、业主方审核同意后实施。
2.2 [bookmark: _Toc30281]供货范围
2.2.1按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备，投标人应承诺在中标后或供货前提供投标电梯型号的鉴定和检验报告，包括但不限于以下内容：
（1）中华人民共和国电梯检测中心的整梯型式试验报告；
（2）曳引机的型式试验报告；
（3）限速器、安全钳、缓冲器的型式试验报告；
（4）门锁系统的型式试验报告；
（5）控制柜的型式试验报告。
2.2.2除按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备以外，供货还应包括如下内容：
（1）每台电梯在机房的控制柜及控制柜至电源开关之间的电缆及管槽。
（2）井道应按有关规定装永久性照明灯和检修插座及爬梯。
（3）机房的曳引机承重梁。
▲（4）电梯六方通话系统（界面）：电梯厂家提供所有电话主机及分机设备（图书馆设为主机，消防分控室、轿厢底、轿厢顶、轿厢内、电梯机房设分机）、电梯井道内线缆设备及对讲光端机。总包提供电梯机房至组团消防分控室线缆及套管，消防分控室至图书馆消防总控室线缆及套管。详细界面可查看智能化专业各栋电梯六方对讲系统图。
电梯监控（界面）：电梯监控由厂家负责并提供，总包需在电梯机房预留安防网络接口供电梯监控接入。电梯监控采用无线网，接到安防网。
（5）所有电梯控制箱内，均需配备消防信号输入接点，以便接受消防控制中心发出的电梯迫降首层指令。接受消防迫降指令后，电梯停于首层；同时电梯控制箱向消防控制系统提供一个电梯已停于首层的反馈信号。此时消防人员通过敲碎安装于首层正对消防电梯墙面上的消防电梯破玻按钮后，消防电梯可以转供消防人员使用。
（6）“手机信号接入功能”，由通信运营单位完成此功能，待招标人完成谈判后，电梯承包商负责开孔，并配合手机信号运营商的安装接线等工作。
（7）安装需要的所有的预埋件、材料由电梯供货单位负责，预埋件施工由主体土建承包单位负责，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。机房内的预埋件供货及施工均由电梯供货单位负责。调试验收前的电梯保管由电梯供货单位负责。
（8）门洞填塞、地坎填塞、控制按钮处、控制柜安装处和底坑等土建施工工程（包括所有需要的砂浆、水泥等材料）由主体土建总承包单位负责，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。
（9）电梯安装所需的各种设备、材料等，包括从施工电源接至机房内电梯电源配电箱的临时电缆、线缆。
（10）电梯机房电源箱增加防雷器。（避免雷击风险，造成财产损失和人员伤亡安全风险）
2.2.3备品备件
（1） 投标人必须提供能满足质保期内正常运行所需备件，在投标文件中列出清单及其单价和总价，此费用包含在投标总价中。
（2） 投标人应在投标文件中列出能满足质保期满后正常运行所需的备品备件、附件的清单及单价，此项不计入投标总价，供招标人参考。
2.2.4专用工具
（1） 投标人必须提供必要的、全新的和完整的检测与维修(包括必需的附件、中文操作手册)所需的专用工具2套，此费用包含在投标总价中。
（2） 设备验收合格移交时，这些专用工具应单独装箱直接交付招标人或由招标人指定的接受方。
4. [bookmark: _Toc16675][bookmark: _Toc202341161]基本要求
3.1 [bookmark: _Toc27108]采用标准
3.1.1除非图纸和本技术要求有特别要求，本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
3.1.2执行的有关标准
设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准：   
（1）GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》（2016年7月1日实施，国标第1号修改单）
（2）GB/T10058-2009《电梯技术条件》
（3）GB/T10059-2009《电梯试验方法》
（4）GB10060-2011《电梯安装验收规范》
（5）GB/50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
（6）GB26465-2021《消防员电梯制造与安装安全规范》
（7）GB 8903-2018《电梯用钢丝绳》
（8）GB/T 30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》
（9）GB/T 24478-2009《电梯曳引机》
（10）GB/T27903《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测定法》
（11）规定的工作条件，正常使用维护下，整机使用寿命应大于15年。
[bookmark: _Toc21735][bookmark: _Toc6179]3.2基本技术要求
3.2.1投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是崭新的、技术成熟的，软件版本是最新的。
▲3.2.2投标人提供的电梯必须是定型产品，技术成熟，已大批量生产并经广泛使用考验，并在中国国内已得到广泛使用。并根据工程地点环境相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）并保证15年内有效。
▲3.2.3 本项目必须提供原厂产品，不允许使用贴牌产品。
[bookmark: _Toc21261][bookmark: _Toc8320]3.3交付件要求
3.3.1交付产品资料应包含并不限于以下内容：
（1） 包括载重、尺寸、性能、运行、安全特性、饰面和类似信息文件
（2） 包括轿厢壁、井道入口以及运行、控制和信号系统的产品资料
（3） 包括信号装置、灯具、图形、盲文牌的产品资料以及安装预留的细节
3.3.2深化图纸应包含并不限于以下内容：
（1） 包括平面图、立面图、剖面图和局部放大图，说明各层开口，机房设备的空间布局，建筑结构协调，与其他构筑物的关系以及设备位置
（2） 包括轿厢操作面板的放大比例布局图
（3） 说明建筑结构在建筑支撑点的具体受力要求进行注明
（4） 功率确认信息：深化图纸提供额定功率及电源输出功率、启动电流、满载运行电流以及供电因数，提供最大耗电量及平均耗电量
3.3.3样品内容应包含并不限于以下内容：
（1） 初始选择样品：用于表面处理饰面、油漆或颜色的选择
（2） 封样样品：用于外露轿厢、井道门及门框、轿架以及信号设备饰面
3.3.4运行和维护资料应包含并不限于以下内容：
（1） 电梯应包括应急、运行和维护手册
（2） 可供制造商和安装单位维护人员使用的诊断检查和维修信息
▲（3）质保期过后，电梯遥监解除，通讯功能不能有任何不合理控制锁梯，或交付解锁密码。
3.3.5检查和验收认证以及运行许可：对于电梯的正常的无限制的使用，必须得到权威机构的认证。
3.3.6持续维保方案：电梯供应商以标准二年的维保方案，向业主提交持续维保方案，持续维护始于初期维护服务结束之日，并提供维保工作服务两年。说明合约期内及日后续订期内的服务、义务、条件和条款。电梯供应商提供质保过后五年的电梯有偿维保服务方案及价格。
[bookmark: _Toc8826]3.4质量保证
▲3.4.1厂商保修应满足以下条件：厂商同意在规定的保修期内维修、修复或更换材料或工艺有问题的电梯设备。
3.4.2包括并不限于以下内容归于质量保证问题：
（1） 操作系统或控制系统的故障，其中包括过多的失灵
（2） 不满足规定水平的运行表现
（3） 过度磨损
（4） 材料或装饰不正常的退化老化
（5） 不安全的情况
（6） 需过多维保的情况
（7） 不正常的噪音或震动
（8） 以及类似以上的不正常的，意外的，不令人满意的情况
▲3.4.3保修期：供货人必须为合同内所供应和安装的所有货物和服务提供为期2年的质量保修期，时间自整个项目竣工验收日期起计算。供货人所有软件授权和服务均由产品原厂提供给采购人的，服务和质保期不低于货物的质保期。
[bookmark: _Toc3622][bookmark: _Toc23303]3.5维修和保养
初期维保服务：始于取得质量监督局验收合格证之日，维保服务应包括由电梯安装单位的熟练工提供的二十四个月的完整维护。其中包括每月的针对磨损的或有缺陷的部件的预防性保养、修理和替换，加润滑油，清洁以及调节，以保证电梯按照规定的速度及额定的载重来正常运行。其中涉及到的零部件和物资都应该是制造商所认可的部件的备件和物资。
（1）在正常工作时间内提供应急响应服务。包括一周七天，一天24小时的应急响应服务，回复时间不超过三十分钟。
（2）电梯施工合同将自整个项目竣工验收日期起计算维保期。
[bookmark: _Toc173182884]（3）电梯安装到维保初期，导轨间距、平行度、角度准确，门锁勾间距，轿厢与楼层平层±3mm以内。
[bookmark: _Toc30982][bookmark: _Toc22148]3.6临时用梯协议
3.6.1协议当电梯完成安装并通过相关质量技术监督部门的特种设备验收，取得《电梯监督检验报告》，但电梯的最终交付尚未完成时，由于现场工程需要，施工方需要临时使用电梯，将签订临时用梯协议用于此项目工地垂直运输施工人员及物料，根据合同条款及后续协议条款详细内容，将电梯提供给施工方进行临时使用。
3.6.2临时用梯协议不属技术参数内容，不在本文中界定，协议内容包含指定临时使用电梯、使用期限、对电梯检查及维修、电梯管理及终止临时使用、各方义务和责任、计费情况及支付条款等条例，协议内容商定后协议各方加盖法人公章及法定代表人签章后生效。

5. [bookmark: _Toc93479862][bookmark: _Toc202341162][bookmark: _Toc31416]技术规格
4.1 [bookmark: _Toc30695]概述
4.1.1 用户需求书内的技术要求为本次招标电梯技术规格的总体要求，具体要求详见招标文件附件“电梯规格及配置表”。投标产品须同时满足用户需求书及“电梯规格及配置表”内的各项要求，当用户需求书及电梯规格及配置表的要求有差异时，以电梯规格及配置表为准。
▲4.1.2电梯规格及配置表中的土建尺寸如果与投标人所供产品的规格不符，投标人须在投标文件中明确声明；否则，投标人中标后不得以土建尺寸不符而提出变更要求。
4.1.3根据工程的实际需要，电梯的规格和功能配置等可能有小幅度变更。原则上这些变更将在原有的档次之内（包括技术参数、功能、材质等），这些变更将不构成调整价格的理由。
4.1.4对于较大的变更，在设计联络阶段协商解决。
4.2 [bookmark: _Toc24043][bookmark: _Toc14766][bookmark: _Toc482884205][bookmark: _Toc489025175][bookmark: _Toc12595097] 电梯类型描述
	1
	乘客电梯
	主要用于载人，也能载货。

	2
	无障碍电梯
	适合乘轮椅者、视残者等进入和使用的电梯。

	3
	担架电梯
	可以输送担架的电梯。

	4
	消防电梯
	发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用的电梯。


[bookmark: _Toc600][bookmark: _Toc32719]注：“无障碍电梯”的设置需满足《无障碍设计规范 GB50763-2012》第3.7节要求；
         “担架电梯”的轿厢尺寸不应小于为1.50m×1.60m，轿厢门净宽不应小于0.90m；
         “消防电梯”应符合以下规定：
1 应能每层停靠。
2 电梯的载重量不应小于800kg。
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。
6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
[bookmark: _Toc1043][bookmark: _Toc2793]4.3垂直电梯主要部件基本要求
▲4.3.1曳引主机：要求采用原厂品牌产品。如部件为进口部件应提供原产地证明和报关单。全部电梯均至少要求采用VVVF技术，变频器应为电梯专用变频器、采用微机控制。采用永磁同步无齿轮电机。
▲4.3.2控制系统：要求采用原厂品牌产品。采用32位微机控制，主控制微机应为原厂品牌产品（非衍生品牌），如部件为进口部件应提供原产地证明和报关单。门机：要求变频调速，微机控制，应为原厂品牌产品（非衍生品牌产品），如部件为进口部件应提供原产地证明和报关单。
▲4.3.3钢丝绳：按国标GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》,满足直径10mm对应的公称抗拉强度计算。钢丝绳使用直径10mm以上，数量6股以上。
4.3.4制动器：采用碟刹抱闸，不采用鼓式抱闸。
4.3.5门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置应有国家级的检验机构的检验证书。
4.3.6轿厢操作箱配内设置检修控制操作端口。要求操纵箱上有自动/司机锁，可根据厂家产品位置布置，生产前须确定设计样板。
4.3.7一般电机绝缘等级不低于F。
4.3.8乘客电梯、载货电梯、乘客电梯兼消防电梯、无障碍电梯轿壁和轿门的板总厚均不少于1.5mm；地板为不少于3.0mm的钢板，各电梯规格及配置详见附表。
4.3.9电梯层门要求：根据《建筑防火通用规范 GB50016-2022》第6.3.1 条，电梯层门的耐火完整性不应低于2.00小时，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火实验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。
4.3.10轿厢意外移动保护装置：子检测系统应有国家级的检验机构的检验证书。 
4.3.11在建筑物内各区域，因电梯系统运行而产生的最高噪音水平 LAmax（直接传声， 穿透性传声及结构传声），均不能超过以下标准要求：

	地点/区域
	噪音标准要求LAmax

	办公、会议区域
	≤45dBA

	大堂
	≤55dBA

	电梯机房
	80dBA或以下



4.3.12建造电梯轿厢之物料需坚硬及牢固，避免在电梯系统运行时产生噪音。所采用之楼层显示器及照明系统等均须限制噪音。当电梯系统运行时(通风扇/ 空调系统正常运行的情况下)，噪音限值如下表：

	位置
	轿厢内噪声值

	客用电梯轿厢
	55dBA或以下

	服务/消防电梯轿厢
	85dBA或以下


4.3.13本项目电梯规格及配置表内的轿厢尺寸为设计需求，最终尺寸可根据厂家深化方案确定，但厂家提出的深化方案尺寸需满足轿厢载重设置、轿厢底部面积设置、操纵盘安装空间、门洞空间等条件。                                                                                                                                                              
[bookmark: _Toc11718][bookmark: _Toc6795]4.4接口要求
4.4.1 与BMS系统接口：
a)   BMS系统对电梯监控系统只监测不控制。
b)   通过485接口提供以下信息：运行状态、楼层显示和故障报警。
c）  电梯联网群控由电梯供货商提供，并提供一个接口集成到智能化集成系统。
4.4.2 要求对电梯所产生的高频干扰采取有效的屏蔽措施及防雷接地措施（验收时，要进行检测）。与接地系统的接口：在零线连接端子及设备本体地线连接端子排上。
4.4.3 与强电系统的接口：在机房内电梯电源配电箱的出线开关端子上。出线开关至控制箱间的电缆由电梯供货商负责供货和敷设。
4.4.4与装修专业的界面：
电梯轿厢内的装修，无专门规定的由电梯供货单位负责实施。消防电梯及电梯厅与消防前室合用的电梯轿厢内装应采用A级不燃材料，最终符合当地消防设施验收要求。供货单位应提供不少于三套的标配款式供业主选择。
4.4.5与通风空调专业的界面：
电梯轿箱内的通风及空调由电梯供货单位负责实施。
4.4.6与土建专业的界面：
电梯井道、机房基础的预留，安装需要的所有的预埋件、材料由电梯供货单位负责，预埋件施工由主体土建承包单位负责，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。
4.4.7与智能化专业的界面：
a)所有垂直电梯需配置与智能化专用的随行电缆。
b)所有垂直电梯预留轿厢监控摄像机的安装条件。
c)电梯六方通话系统（界面）：电梯厂家提供所有电话主机及分机设备（图书馆设为主机，消防分控室、轿厢底、轿厢顶、轿厢内、电梯机房设分机）、电梯井道内线缆设备及对讲光端机。总包提供电梯机房至组团消防分控室线缆及套管，消防分控室至图书馆消防总控室线缆及套管。详细界面可查看智能化专业各栋电梯六方对讲系统图。
d) 电梯监控（界面）：电梯监控由厂家负责并提供，总包需在电梯机房预留安防网络接口供电梯监控接入。电梯监控采用无线网，接到安防网。

6. [bookmark: _Toc202341163][bookmark: _Toc2585]设计联络
5.1 [bookmark: _Toc120116818][bookmark: _Toc20669][bookmark: _Toc201472522][bookmark: _Toc94419851][bookmark: _Toc23168][bookmark: _Toc94419847]为保证工程的顺利进行，中标单位在接到招标人的进场通知后，必须立即进场进行设计联络，以确定基坑尺寸等各相关参数。设计联络阶段，双方应完成但不限于以下主要工作：
5.1.1在现场土建条件得到确认的前提下，按照本招标文件的各项技术要求，落实产品的规格参数等。
5.1.2电梯主要结构参数图：承包商在接到发包人通知7天内，向发包人提交符合用户需求书要求的各规格型号电梯的主要结构参数图。
5.1.3电梯安装布置图：承包商在收到发包人通知后7天内，根据各电梯井道相关土建图要求，向发包人提交每台电梯的安装布置图（包括预埋件要求），经发包人确认后，作为制造和安装基本依据。
5.1.4设计变更：任何一方要作变更都应按发包人相关规定办理变更会签手续。
5.2 [bookmark: _Toc120116819][bookmark: _Toc26039][bookmark: _Toc29271][bookmark: _Toc201472523]设计联络根据工程进度的实际情况进行，承包商按照工程进度的要求做好设计联络的相关工作，随时和发包人协商并解决设计问题。
5.3 [bookmark: _Toc120116820][bookmark: _Toc94419848][bookmark: _Toc19628][bookmark: _Toc201472524][bookmark: _Toc24092]若因项目工程量增加或设计变更，需对电梯的数量、技术规格和电梯井道、机房技术规格进行调整，由承包商根据施工现场实际情况，向发包人提出修改方案，并由监理单位组织召开联络会议，发包人、设计院、监理单位对修改方案审查确认。未经发包人确认，承包商不得进行下一步工作。
5.4 [bookmark: _Toc94419853][bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc120116823][bookmark: _Toc20860][bookmark: _Toc201472525]设计联络会的主要内容是技术检查，包括但不限于如下内容：
（1） 对承包商的制造图纸进行核查；
（2） 对承包商提供产品型号进行核对；
（3） 对承包商提供的产品的结构、性能、技术水平等方面进行检查；
（4） 对承包商提交电梯主要部件的来源及采购或制造等情况进行核查；
（5） 对会议结果形成会议纪要，各方签字，共同执行。
5.5 [bookmark: _Toc94419849][bookmark: _Toc120116824][bookmark: _Toc8606][bookmark: _Toc201472526][bookmark: _Toc22079]承包商应负责发包人及材料设备监理对设备监控过程的相关费用。 
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暨南大学番禺校区学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团（二期）电梯规格及配置表
1. [bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc18345]电梯规格  暨南大学番禺校区学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团（二期）,合计：  30 台 
	位置
	编号
	类型
	载重量(KG)
	人数
	额定速度(m/s)
	控制方式
	停靠楼层
	站数
	提升高度(m)
	底坑深度(mm)
	顶层高度(mm)
	电梯机房位置及尺寸
（宽X深）(mm)
	井道（宽*进深）(mm)
	轿厢内尺寸
	开门方式及尺寸（宽X高）(mm)
	门洞（宽X高）(mm)
	装修标准
	消防电梯
	担架电梯
	无障碍电梯

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	宽X深X高(mm)
	
	
	
	
	
	

	A-1教学楼
	DT-A1-01
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	-1-10F
	11
	54.90
	1600
	4800
	屋面层，2400*2850
	2250X2700
	1650*1100*2400
	中分
900*2300
	1100*2400
	详电梯主要部件配置表
	否
	是
	是

	
	DT-A1-02
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	1-10F
	10
	49.40
	1600
	4800
	屋面层，2400*2850
	2250X2700
	1650*1100*2400
	中分
900*2300
	1100*2400
	
	否
	否
	否

	
	DT-A1-03
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	1-10F
	10
	49.40
	1600
	4800
	屋面层，2400*2850
	2250X2700
	1650*1100*2400
	中分
900*2300
	1100*2400
	
	否
	否
	否

	
	DT-A1-04
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	1-10F
	10
	49.40
	1600
	4800
	屋面层，2400*2850
	2250X2700
	1650*1100*2400
	中分
900*2300
	1100*2400
	
	否
	否
	否

	
	DT-A1-05
	乘客电梯
	825
	10
	1.75
	单控
	-1-10F
	11
	54.90
	1600
	4200
	无机房
	2050X2000
	1650*1100*2400
	中分
900*2100
	1100*2200
	
	是
	否
	否

	
	DT-A1-06
	乘客电梯
	1600
	21
	1.75
	单控
	1-4F
	4
	15.00
	1800
	4200
	无机房
	2850X3050
	1600*1400*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	
	否
	否
	否

	A-2教研楼
	DT-A2-01
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	1-10F
	10
	49.40
	1600
	4800
	屋面层，2400*2850
	2250X2700
	1650*1100*2400
	中分
900*2300
	1100*2400
	
	否
	否
	否

	
	DT-A2-02
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	1-10F
	10
	49.40
	1600
	4800
	屋面层，2400*2850
	2250X2700
	1650*1100*2400
	中分
900*2300
	1100*2400
	
	否
	否
	否

	
	DT-A2-03
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	1-10F
	10
	49.40
	1600
	4800
	屋面层，2400*2850
	2250X2700
	1650*1100*2400
	中分
900*2300
	1100*2400
	
	否
	否
	否

	
	DT-A2-04
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	-1-10F
	11
	54.90
	1600
	4800
	屋面层，2400*2850
	2250X2700
	1650*1100*2400
	中分
900*2300
	1100*2400
	
	否
	是
	是

	
	DT-A2-05
	乘客电梯
	825
	10
	1.75
	单控
	-1-10F
	11
	54.90
	1600
	4200
	无机房
	2050X2000
	1650*1100*2400
	中分
900*2100
	1100*2200
	
	是
	否
	否

	
	DT-A2-06
	乘客电梯
	1600
	21
	1.75
	单控
	1-4F
	4
	15.00
	1800
	4200
	无机房
	2850X3050
	1650*1100*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	
	否
	否
	否



	位置
	编号
	类型
	载重量(KG)
	人数
	额定速度(m/s)
	控制方式
	停靠楼层
	站数
	提升高度(m)
	底坑深度(mm)
	顶层高度(mm)
	电梯机房位置及尺寸
（宽X深）(mm)
	井道（宽*进深）(mm)
	轿厢内尺寸
	开门方式及尺寸（宽X高）(mm)
	门洞（宽X高）(mm)
	装修标准
	消防电梯
	担架电梯
	无障碍电梯

	
	
	
	
	
	
	
	-1F
	1F
	2F
	3~RF
	
	
	
	
	
	
	宽X深X高(mm)
	
	
	
	
	
	

	A-3实验楼
	A3-DT-01
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~19F
	19
	82.50
	1600
	4900
	屋面层，2950*2100
	2950X2000
	2000*1500*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	详电梯主要部件配置表
	否
	否
	否

	
	A3-DT-02
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~19F
	19
	82.50
	1600
	4900
	屋面层，2950*2100
	2950X2000
	2000*1500*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	
	否
	否
	否

	
	A3-DT-03
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
√
	√
	√
	3~19F
	20
	88.0
	1600
	4900
	屋面层，2950*2100
	2950X2000
	2000*1500*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	
	否
	是
	是

	
	A3-DT-04
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~19F
	19
	82.50
	1600
	4900
	屋面层，2950*2100
	2950X2000
	2000*1500*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	
	否
	否
	否

	
	A3-DT-05
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~19F
	19
	82.50
	1600
	4900
	屋面层，2950*2100
	2950X2000
	2000*1500*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	
	否
	否
	否

	
	A3-DT-06
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
√
	√
	√
	3~19F
	20
	88.0
	1600
	4900
	屋面层，2950*2100
	2950X2000
	2000*1500*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	
	否
	否
	否

	
	A3-XT-01
	客货两用梯/消防电梯
	1600
	21
	1.5
	单控
	
√
	√
	√
	3~19F
	20
	88.0
	1600
	4900
	屋面层，2550*2650
	2550X2500
	2000*1750*2400
	中分
1100*2300
	1300*2400
	
	是
	否
	否

	学生宿舍
T6
	T6-DT-01
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~16F
	16
	54.6
	1800
	4930
	屋面夹层，2500*3100
	2400X2300
	2000*1500*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	详电梯主要部件配置表
	否
	否
	否

	
	T6-DT-02
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~16F
	16
	54.6
	1800
	4930
	屋面夹层，2500*3100
	2400X2300
	2000*1500*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	
	否
	否
	否

	
	T6-DT-03
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~16F
	16
	54.6
	1800
	4930
	屋面夹层，2400*3700
	2400X2900
	2000*1500*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	
	是
	是
	否

	
	T6-DT-04
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~RF
	17
	59.7
	1800
	4930
	屋面层，3700*5200
	2400X2900
	2000*1500*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	
	否
	否
	是

	学生宿舍
T7
	T7-DT-01
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~16F
	16
	54.6
	1800
	4930
	屋面夹层，2500*3100
	2400X2300
	2000*1500*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	详电梯主要部件配置表
	否
	否
	否

	
	T7-DT-02
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~16F
	16
	54.6
	1800
	4930
	屋面夹层，2500*3100
	2400X2300
	2000*1500*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	
	否
	否
	否

	
	T7-DT-03
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~16F
	16
	54.6
	1800
	4930
	屋面夹层，2400*3700
	2400X2900
	2000*1500*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	
	是
	是
	否

	
	T7-DT-04
	乘客电梯
	1350
	18
	1.75
	群控
	
	√
	√
	3~RF
	17
	59.7
	1800
	4930
	屋面层，3700*5200
	2400X2900
	2000*1500*2400
	中分
1100*2100
	1200*2200
	
	否
	否
	是

	食堂N2
	N2-DT-01
	乘客电梯
	1050
	14
	1.50
	单控
	
	√
	√
	3F
	3
	10.70
	1600
	3950
	无机房
	2300X2100
	1500*1600*2400
	中分
900*2100
	1100*2200
	详电梯主要部件配置表
	否
	是
	是

	
	N2-DT-02
	客货两用电梯
	1600
	21
	1.50
	单控
	
	√
	√
	3F
	3
	10.70
	1700
	3850
	无机房
	2150X2750
	1665*2050*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	
	否
	否
	否

	
	N2-DT-03
	客货两用电梯/污物电梯
	1600
	21
	1.50
	单控
	
	√
	√
	3F
	3
	10.70
	1700
	3850
	无机房
	2150X2750
	2050*1665*2400
	中分
1100*2100
	1300*2200
	
	否
	否
	否


[bookmark: _Toc2149]1.主要参数及设计安装土建尺寸（如无注明,单位均为mm）
细节说明：
（1） 无机房电梯主机位置上置为宜。如厂家标配主机设置在井道下部，要求保证主机防水性能，满足国家及行业相关规范、满足消防及技监局验收要求，交付前已经过全面防水处理及严密检验程序，确保优质质量及安全可靠度。
（2） 轿厢净高为装吊顶后净高，吊顶厚度300mm。
（3） 上述电梯井道平面尺寸、门洞尺寸、机坑深度、顶层净高、机房设置、机房净高、停站层数、停站楼层、提升高度必须按表格要求，其余各项在满足国家相关规范、满足消防及技监局验收要求、满足使用单位使用需求的前提下，经使用单位、建设单位、设计单位同意后，在深化设计阶段可按厂家实际情况修改。
（4） 招标图纸中，所有电梯门垛尺寸与厂家设计图纸有差异之处，在深化设计阶段可按厂家图纸整改。
（5） 电梯装修具体风格选型，需最终由业主确定。


[bookmark: _Toc13107]2. 功能配置
	编号
	A-1教学楼
	A-2教研楼
	A-3实验楼
	学生宿舍
T6
	学生宿舍
T7
	食堂N2

	
	DT-A1-01
	DT-A1-02
	DT-A1-03
	DT-A1-04
	DT-A1-05
	DT-A1-06
	DT-A2-01
	DT-A2-02
	DT-A2-03
	DT-A2-04
	DT-A1-05
	DT-A2-06
	A3-DT-01
	A3-DT-02
	A3-DT-03
	A3-DT-04
	A3-DT-05
	A3-DT-06
	A3-XT-01
	T6-DT-01
	T6-DT-02
	T6-DT-03
	T6-DT-04
	T7-DT-01
	T7-DT-02
	T7-DT-03
	T7-DT-04
	N2-DT-01
	N2-DT-02
	N2-DT-03

	用途
	乘客电梯
担架电梯
无障碍电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯
消防电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯
担架电梯
无障碍电梯

	乘客电梯
消防电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯
担架电梯
无障碍电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	客货两用梯 
/消防电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯担架电梯
消防电梯

	乘客电梯
无障碍电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯担架电梯
消防电梯

	乘客电梯
无障碍电梯

	乘客电梯
担架电梯
无障碍电梯

	货客两用电梯
	客货两用电梯/污物电梯


	1.
	失速保护
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2.
	检修操作
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3.
	自动慢平层
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4.
	层站运行控制开关：可使电梯在某些层站不停靠。
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5.
	超载保护及报警
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	6.
	预负载启动
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	7.
	高峰服务(群控及并联适用)
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8.
	群控后备运行（群控及并联适用）：如群控或并联系统发生故障，各台电梯以集选控制方式动行
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	9.
	连续服务（群控及并联适用）：某台电梯发生故障时能自动脱离群控系统，不影响其它梯运行。
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	10.
	动态分散待机（群控及并联适用）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	11.
	独立服务（群控及并联适用）：视需使某台或全部电梯以集选控制方式运行。
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	12.
	消除反向轿内召唤
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	13.
	停层开门
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	14. 
	开关门力矩自动控制
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	15. 
	换向重开门
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	16. 
	自动调整开门保持时间：按轿内还是轿外停梯登记，自动选择两个不同的开门保持时间。
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	17. 
	本层再开门：使用层站召唤按钮或轿内开门按钮，能使正在关闭中的门重开。
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	18. 
	强制关门：当门开启时间超出最大设定值时，轿内开门按钮和层站召唤按钮的再开门功能失效。
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	19. 
	开门按钮响应灯
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	20. 
	轿内服务方向指示
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	21. 
	层站服务方向指示：每个层站都有电梯动行方向显示
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	22. 
	召唤不响应报警
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	23. 
	消防功能（消防梯用）
	√
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	24. 
	停电自救装置自带后备电源
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	25.
	不锈钢点阵发光层站显示器（监控中心安装）
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	26. 
	报警求助：在轿内设有警铃按钮，警铃安装在值班室。
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	27. 
	轿箱内安装安防监控摄像系统
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	（由总包单位负责，电梯厂家须配合总包单位完成安装及调试工作）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28. 
	节能功能
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	29. 
	内部六方通话
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	30. 
	强制迫降功能
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	31. 
	司机操作（开放永久权限及授权）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	32. 
	应急照明
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	33. 
	紫外线灭菌灯（基站钥匙开关控制）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	34. 
	语音报站功能：汉语＋英语（粤语可选项）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	35. 
	轿厢背景音乐功能
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	36. 
	报站钟及报站灯
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	37. 
	为BA提供485接口和开放式协议（BACnet或Modbus），按需要与大楼监控系统或电梯制造商的远程监控中心相联
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	38. 
	轿厢通风
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	39. 
	轿厢空调
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	40. 
	满载直驶
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	41. 
	内选按钮纠错功能
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	42. 
	为BA提供485接口和开放式协议（BACnet或Modbus），按需要与大楼电脑式的监控管理系统预留接口
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	43. 
	配合内选、首层厅外IC卡保密功能预留孔洞及设备接口
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	44. 
	到站钟定时开关控制
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	45. 
	语音报站定时开关控制
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	46. 
	VIP功能
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	√
	√

	47. 
	LCD显示屏（网络版）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	48. 
	电梯门防夹人安全装置：光电保护、红外光幕
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√


细节说明：
（1）电梯内视频安防监控系统及其相关电缆均全部由总包单位负责。六方对讲全部由电梯承包商家负责。
（2）第43点：电梯承包商应预留门禁系统安装电梯控制模块的位置，并提供选层功能（读卡后选层）和接线端子排。IC卡设备及IC卡由智能化承包商提供。
（3）第44点：指到站钟可以通过设置，控制在预订时间范围内是否到站报响。
（4）第46点：指在指定VIP层楼的厅外设置自复位的VIP钥匙开关。需要VIP服务时，转VIP开关，电梯就进行一次VIP服务操作：取消所有已登记的指令和召唤，电梯直驶到VIP层楼后开门，此时电梯不能自动关门，外召唤仍不能登记，但可登记内指令。护送VIP的服务员登记好VIP要去的目的层指令后，持续按关门按钮使电梯关门，电梯直驶到目的层后开门放客，就恢复正常。 
（5）第47点：LCD显示屏应能接收公共信息系统多媒体播放器输出的VGA信号，播放图像和文本信息，尺寸按厂家标配（不小于15吋为宜）。
（6）T6-DT-01~02、T6-DT-03~04：a两梯联控；b召唤面板带楼层显示，电梯到达时联动闪烁；c门头设有电梯楼层显示面板，厅外召唤和楼层显示一体化。
（7）N2-DT-01；a门洞2.4m；b门头底有造型灯，电梯到达时联动闪烁；c门头设有电梯楼层显示面板，厅外召唤和楼层显示独立设置。
（8）DT-A1-01~06、DT-A2-01~06；a 其中DT-A1-01~04、DT-A1-06、DT-A2-01~04、DT-A2-06门洞2.4m；b门头底有造型灯，电梯到达时联动闪烁；c门头设有电梯楼层显示面板，厅外召唤和楼层显示独立设置；d群控。
（9）A3-DT-01~03、A3-DT-04~06；a门洞2.4m；b门头底有造型灯，电梯到达时联动闪烁；c门头设有电梯楼层显示面板，厅外召唤和楼层显示独立设置；d A3-DT-01~03群控，A3-DT-04~06群控。
（10）第31点：开放权限后，不得影响原有约定的维保条款。

（11）轿厢内装修标准示意图：尽量接近效果，供货人考虑装修荷载，具体以定版为准，无障碍电梯应符合无障碍验收的要求（如镜面、扶手、盲文等）。
[image: f2117e8dbd1eb2ee56a3e1d14af2597][image: ]
（12） 电梯外呼面板示意图    (以定版为准）：
[image: 1731646806413][image: ]
（13） 电梯标准操作箱示意图(以定版为准）：
[image: ][image: ]


[bookmark: _Toc10230]3.电梯主要部件配置
	编号
	A-1教学楼
	A-2教研楼
	A-3实验楼
	学生宿舍
T6
	学生宿舍
T7
	食堂N2

	
	DT-A1-01
	DT-A1-02
	DT-A1-03
	DT-A1-04
	DT-A1-05
	DT-A1-06
	DT-A2-01
	DT-A2-02
	DT-A2-03
	DT-A2-04
	DT-A2-05
	DT-A2-06
	A3-DT-01
	A3-DT-02
	A3-DT-03
	A3-DT-04
	A3-DT-05
	A3-DT-06
	A3-XT-01
	T6-DT-01
	T6-DT-02
	T6-DT-03
	T6-DT-04
	T7-DT-01
	T7-DT-02
	T7-DT-03
	T7-DT-04
	N2-DT-01
	N2-DT-02
	N2-DT-03

	用途
	乘客电梯
担架电梯
无障碍电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯
消防电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯
担架电梯
无障碍电梯

	乘客电梯
消防电梯

	乘客电梯

	乘
客
电
梯

	乘客电梯

	乘
客
电
梯
担
架
电
梯
无
障
碍
电
梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	客货两用梯/消防电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯担架电梯
消防电梯

	乘客电梯
无障碍电梯

	乘客电梯

	乘客电梯

	乘客电梯担架电梯
消防电梯

	乘客电梯
无障碍电梯

	乘客电梯
担架电梯
无障碍电梯

	货客两用电梯
	客货两用梯/污物电梯


	1.
	主机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2.
	门机系统
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3.
	门光幕 + 机械安全保护
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4.
	电梯控制系统
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5.
	限速器
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	6.
	对重安全钳
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	7.
	候梯厅讯号装置：微动按钮；点阵式显示；嵌入式幕板；带数字和方向显示器；8位微电脑控制，到站灯，到站钟，楼层显示
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8.
	轿厢内操作装置：带数字和方向显示器的树脂面板标准操作箱；点阵式显示器；8位微电脑控制
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	（采用双操作箱，其中一处为残疾人操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用双操作箱，其中一处为残疾人操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用双操作箱，其中一处为残疾人操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用双操作箱，其中一处为残疾人操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用双操作箱，其中一处为残疾人操作箱）
	（采用双操作箱，其中一处为残疾人操作箱）
	（采用单操作箱）
	（采用单操作箱）

	9.
	残疾人按钮
	√
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]×
	×
	√
	×
	×
	×
	×
	√
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	×
	×
	×
	√
	√
	×
	×

	10.
	轿厢前壁、侧壁、后壁
	前壁采用镜面不锈钢，厚度需≥1.5mm。

	
	
	侧壁采用蚀刻喷漆钢板，厚度需≥1.5mm。

	
	
	后壁采用蚀刻喷涂钢板+中置镜面不锈钢，厚度均需≥1.5mm。

	11.
	轿厢门
	镜面不锈钢，厚度需≥1.5mm；T6-DT-01、T6-DT-02、T6-DT-03、T6-DT-04、T7-DT-01、T7-DT-02、T7-DT-03、T7-DT-04的电梯层门要求耐火极限≥2小时。

	12.
	轿厢天花装修标准、救生窗口
	蚀刻喷涂钢板+LED面板灯+空调出风口（出风口数量及形式以定版为准，不得增加造价）

	13.
	轿厢地板饰面
	厂家配置，采用地面铺砖选项（8-10厚地砖），具体以定板为准

	14.
	轿厢门踏板
	发纹不锈钢

	15.
	候梯厅门套
	大理石及不锈钢门套，配合室内装修施工

	16.
	候梯厅厅门
	发纹不锈钢，厚度需≥1.5mm

	17.
	候梯厅门踏板
	发纹不锈钢

	18.
	轿厢扶手
	仅无障碍电梯设置三边设置，发纹不锈钢，厚度需≥1.5mm

	19.
	轿厢通风、排风、空调系统
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调
	√轴流风机+空调

	20.
	轿厢照明：按装修要求配置
	LED面板灯

	21.
	轿厢内铭牌
	不锈钢：标明品牌、额定载重量/人数、报检电话、不准吸烟等中英文告示与图示等

	注：轿厢正、背面镜面不锈钢面板、厢内三边扶手、报层音响、盲文面板等均需满足《无障碍设计规范 GB50763-2012》的有关要求
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